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DEVANT

DESSUS

CÔTÉ DROIT

  B

  A

Ø 1 3/4''KOE & 1 1/8''

Ø 1 3/8''KOE & 1 1/8''

4 1/4''
[108mm]

20 1/8''
[512mm]

12 9/16''
[319mm]

CONTRÔLE

4 9/16''
[116mm]

ENTRÉE BAS VOLTAGE
(TYPIQUE DESSUS & DESSOUS)

CÔTÉ GAUCHE

Ø 1 3/8''
[35mm]

KOE & 1 1/8''

Ø 7/8''
[22mm]

KOE

Ø 7/8''
[22mm]

KOE

1 13/16''
[46mm]

6 7/16''
[164mm]

MODÈLE A B
16X18 18'' 16''
19X19 19'' 19''

Ø 1 3/4''
[44mm]KOE & 1 1/8''

FOURNAISE

CHAUFFE-AIR

SONDE DE
TEMPÉRATURE

SERPENTIN DE
REFROIDISSEMENT

ÉCOULEMENT
DE L'AIR

DÉBIT ASCENDANT

FOURNAISE

SERPENTIN DE
REFROIDISSEMENT

SONDE DE
TEMPÉRATURE

CHAUFFE-AIR

ÉCOULEMENT
DE L'AIR

DÉBIT DESCENDANT

FOURNAISE CHAUFFE-AIR

SONDE DE
TEMPÉRATURE

SERPENTIN DE
REFROIDISSEMENT

ÉCOULEMENT
DE L'AIR

DÉBIT HORIZONTAL

FOURNAISE
CHAUFFE-AIR

SONDE DE
TEMPÉRATURE

SERPENTIN DE
REFROIDISSEMENT

ÉCOULEMENT
DE L'AIR

DÉBIT HORIZONTAL

{dessins techniques}

{installation}

CONDUIT D'ALIMENTATION

FOURNAISE

TUYAU
D'ÉVACUATION
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3''
[76mm] MINIMUM

 7 1/2''  MINIMUM
[191mm]

10''
[254mm] MINIMUM

28''
[711mm]

MINIMUM
4''

[102mm]
MINIMUM 7''

[178mm]
MINIMUM

FOURNAISE

SERPENTIN DE
REFROIDISSEMENT

48'' [1220mm]    MINIMUM
DU VENTILATEUR


